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ADNOTARE 

la teza de master cu titlul „Problemele utilizării mașinilor frigorifice cu absorbție și 

perspectivele implementării” 

 

înaintată de competitorul Budurin Nicolae,  

pentru conferirea titlului de master la programul Inginerie Mecanică. 

Structura tezei: constă din introducere, două capitole, concluzii și recomandări, bibliografie cu 

66 de titluri, 52 pagini de bază, 18 figuri, 1 tabel. 

Cuvinte cheie: mașini frigorifice, eficiență energetică, energie termică, pompă de căldură. 

 

Obiectivul tezei: analiza constructiv-funcțională a mașinilor frigorifice cu absorbție și 

perspectivele implementării. 

În lucrare au fost propuse și dezvoltate soluții schematice pentru complexul de mașini frigorifice cu 

absorbție cu pompă de căldură încorporată și colectoare solare.  

Au fost efectuate calcule ale circuitelor AHM-TNU-SolKol și comparații ale unor astfel de scheme 

cu AHM cu apă caldă într-o singură etapă și în două trepte.  

A fost proiectat și dezvoltat un banc de testare experimental AHM-TNU în scopuri de cogenerare 

pentru a studia caracteristicile energetice și termice ale echipamentelor de alimentare cu căldură și răcire.  

A fost efectuat un studiu al modurilor de funcționare ale complexului AHM-TNU și a fost efectuată 

o analiză a eficienței energetice a acestora. S-a confirmat empiric că, odată cu implementarea soluțiilor 

tehnice propuse, coeficientul de refrigerare al ACM atinge valorile de 0,831 (cu încălzirea electrică 

tradițională a generatorului său - 0,3).  
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SUMMARY  

to the master's thesis entitled "Problems of utilization of absorption refrigeration machines and 

perspectives of implementation" 

submitted by the competitor Budurin Nicolae,  

for the award of the master degree in the Mechanical Engineering program. 

Thesis structure: consists of introduction, two chapters, conclusions and recommendations, 

bibliography with 66 titles, 52 basic pages, 18 figures, 1 table. 

Keywords: refrigerating machines, energy efficiency, thermal energy, heat pump. 

 

The objective of the thesis: the constructive-functional analysis of absorption refrigerating machines 

and the prospects of implementation. 

In the work schematic solutions for the complex of absorption chillers with built-in heat pump and 

solar collectors were proposed and developed.  

Calculations of the AHM-TNU-SolKol-SolKol circuits and comparisons of such schemes with 

single-stage and two-stage hot water AHMs were carried out.  

An experimental AHM-TNU experimental AHM-TNU test bench for cogeneration purposes was 

designed and developed to study the energy and thermal characteristics of heat supply and cooling 

equipment.  

A study of the operating modes of the AHM-TNU complex was carried out and an analysis of their 

energy efficiency was performed. It was empirically confirmed that, with the implementation of the 

proposed technical solutions, the cooling coefficient of the ACM reaches the values of 0.831 (with 

traditional electric heating of its generator - 0.3).  
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INTRODUCERE 

O parte semnificativă din toată energia generată în lume este utilizată în scopuri de răcire, atât pentru 

depozitarea diferitelor tipuri de produse, cât și pentru crearea condițiilor confortabile în spațiile de locuit și 

de lucru. Nevoia de sisteme de aer condiționat cu putere suficientă devine cea mai acută în locurile cu un 

climat mai cald și, mai ales, vara, când activitatea solară este la maxim. Temperatura ambiantă ridicată 

înrăutățește condițiile de funcționare ale sistemelor de tip compresie, reduce semnificativ eficiența energetică 

și fiabilitatea acestora. 

În aceste condiții, utilizarea diferitelor tipuri de unități frigorifice autonome, de exemplu, cum ar fi 

mașinile frigorifice cu absorbție, devine relevantă. 

Unitățile frigorifice autonome cu absorbție au o serie de avantaje, cum ar fi simplitatea, costul redus, 

siguranța mediului, capacitatea de a utiliza diverse surse de origine artificială sau naturală ca sursă de 

căldură (pentru a alimenta generatorul). 

Alegerea mașinilor frigorifice cu absorbție cu pompă de căldură încorporată și colectoare solare ca 

obiect de cercetare se datorează necesității de a rezolva o serie de probleme tehnice, economice și 

termofizice în dezvoltarea sistemelor de refrigerare și aer condiționat.  

Următoarele sunt prezentate pentru protecție: 1. Soluții schematice ale complexului de mașini 

frigorifice cu absorbție cu o pompă de căldură încorporată și un colector solar și dovada calculată a eficienței 

energetice ridicate a acestora. 2. Rezultatele comparării substanțelor de lucru pentru pompele de căldură de 

înaltă temperatură în condiția unor încărcătoare de temperatură egală între purtătorii de căldură. 3. Soluția 

schematică și de proiectare a bancului de testare cu designul original al condensatorului cu suprafețe de lucru 

realizate folosind tehnologia de tăiere deformantă. 4. Rezultatele testelor de inginerie termică ale standului 

experimental pe agenții frigorifici R22 și RV R407c. 
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